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Объект:«Установка по производству формалина и КФК», Тульская область, 
г. Новомосковск» 

 
Раздел 5 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес-
печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 
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а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 
 

Площадка проектируемого объекта «Установка по производству формалина и КФК» рас-
положена по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, Комсомольское шоссе, д.72, корпус 
склада нафталина, каб.1, территория предприятия ООО «АРКТИКА». 

Предприятие проектируется на освоенной промышленной территории, оборудованной се-
тями технического водоснабжения. Источником такого водоснабжения для объекта, согласно 
ТУ №1 от 16.01.2023 г., выданных ООО «Арктика», являются существующие сети водопровода, 
проходящие по застраиваемой территории. 

Согласно письма № 12 от 16.01.2023 г. ООО «Арктика», хозяйственно-питьевое водо-
снабжение на площадке отсутствует. Для питьевого водоснабжения предлагается использовать 
привозную бутилированную воду, для хозяйственных нужд – техническую по ТУ № 1. 

Другие источники водоснабжения не проектируются. 
 

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водо-
снабжения, водоохранных зонах 

 
В районе проектирования объекта, расположенного по адресу: Тульская область, г. Ново-

московск, Комсомольское шоссе, д.72, корпус склада нафталина, территория предприятия ООО 
«АРКТИКА», зоны охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны отсутст-
вуют и не проектируются. Ширина санитарно-защитной полосы для водоводов при диаметре до 
1000 мм, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, составляет 10 м по обе стороны от водоводов. 

 
в) Описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров 

 
Воды на объекте требуется для использования в следующих целях: 
- хозяйственное потребление; 
- питьевое потребление; 
- полив территории; 
- технологическое потребление; 
- тушение возможных пожаров. 
Для реализации вышеназванных целей запроектированы внутриплощадочные сети: 
- технического водопровода; 
- противопожарного водопровода. 
В рамках договора №ЗКИ-3141/2022 от 12.12.2022 г. запроектированы внутриплощадоч-

ные сети водоснабжения, требующиеся для объекта «Установка по производству формалина и 
КФК». Сети водоснабжения выполнены на основании исходных материалов и заданий, предос-
тавляемые, в том числе, заказчиком: технические условия на подключение, инженерные изы-
скания, генеральный план площадки с размещением зданий и сооружений, архитектурные пла-
нировки, технологическое задание, сведения о штатной численности работающих, о количестве 
и типах установленных санитарных приборов, о конструктивных характеристиках зданий и со-
оружений, а также с учетом требований действующих нормативных документов. 

Подача технической воды осуществляется, согласно ТУ №1 от 16.01.2023 г., от сущест-
вующих сетей технического водопровода ООО «Арктика». Диаметр существующего водопро-
вода, согласно топографической съёмке генерального плана, составляет 150 мм. 

В точке врезки запроектирован колодец с отключающей арматурой. 
От колодца по площадке подземно, на глубине 2,0 м - ниже глубины промерзания, состав-

ляющей 1,13 м, проложен тупиковый водопровод из ПЭ труб условным диаметром 100 мм, от 
которого выполнен ввод в здание поз. 4, в помещение водоподготовки, в котором расположен 
узел учета. После узла учета запроектирована разводка внутренних систем, а также предусмот-
рен трубопровод для заполнения резервуары запаса воды для тушения пожара, для подачи в 
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поз. 2, поз. 6. Диаметр выходящего трубопровода100 мм. Сведения о внутренних системах во-
допровода представлены в томе 3106-ИОС2.1. 

Для тушения пожара на площадке предусмотрена система пожаротушения в составе: 
- резервуары запаса воды (4 шт.); 
- насосная станция пожаротушения; 
- внутриплощадочный противопожарный водопровод; 
- система внутреннего пожаротушения. 
Расчет необходимого запаса воды на тушение пожара приведен в п. к) данной текстовой 

части. В качестве резервуаров запаса воды применены емкости технических жидкостей 
Rainpark TLT; D=3200мм L=20000мм производства ТПК "Стандартпарк". Емкости выполнены 
из стеклопластика, подземные.  Для непосредственного забора воды предусмотрены трубопро-
воды диаметром 200 мм (2 трубопровода), два колодца с запорной арматурой диаметром 200 
мм, со штоками, выведенными под уровень земли, мокрые колодцы для забора воды пожарной 
техникой. 

Подача (из резервуаров) необходимого расхода воды в сеть противопожарного водопро-
вода с требуемым напором  осуществляется насосами, расположенными в насосной станции 
пожаротушения (поз. 7).  Насосная станция – комплектной поставки Rainpark PLP; D= 3600 
Н=3700 мм производства ТПК "Стандартпарк".  К установке приняты два  насоса одноступен-
чатых центробежных NES100-80-260. Насосная станция - в стеклопластиковом корпусе, обору-
дована подводящими и выводными патрубками, внутренними трубопроводами, запорной арма-
турой, шкафом управления, дренажным насосом. 

Сеть внутриплощадочного противопожарного водопровода – кольцевая по конструкции, 
проложена подземно на глубине 2,0 м, ниже глубины промерзания, выполнена из ПЭ труб рас-
четного диаметра 150 мм. На сети запроектированы колодцы для установки отключающей ар-
матуры, разделяющей сеть на полукольца. Также в колодцах установлены пожарные гидранты, 
расставленные согласно п. 8.8, 8.9 СП 8.13130.2020, обеспечивающие подачу воды с расчетным 
расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне ну-
левой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 
30 л/с, с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым по-
крытием. В неиспользуемом состоянии пожарные гидранты должны быть опломбированы. 

Наружное тушение пожара осуществляется передвижной пожарной техникой, пожарное 
депо расположено на нормативном расстоянии. 

От внутриплощадочной сети противопожарного водоснабжения в здания поз. 4,5 выпол-
нены два ввода противопожарного водопровода для организации там внутреннего противопо-
жарного водоснабжения, сведения о котором представлены в томе 3106-ИОС2.1. 

 
г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в 
том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая 

оборотное 
 

Расчеты расходов воды по объекту выполнены в соответствии с технологическими зада-
ниями, количеством работающих, нормами водопотребления, принятыми согласно СП 
30.13330.2020, с учетом числа установленных санприборов, а также, согласно требованиям по-
жарной безопасности: СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020,  

Расходы на хоз-питьевое и производственное водопотребление приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Водопотребители Максимальный се-
кундный расход, л/с 

Максимальный 
часовой расход, 

м3/ч 

Максимальный суточ-
ный расход; м3/сут 

Технический водопровод 17,11 47,56 994,4 
Полив территории (пере-
движной техникой) 4,18 15,05 31,0 

Внутреннее пожаротушение 5 18 18 
Наружное пожаротушение 40 144 432 

 
Полив территории осуществляется с забором воды за пределами площадки. 
Расход на пожаротушение принят при условии, что количество пожаров на площадке, со-

ставляет – один. 
Расход воды для тушения пожара автомобильной, железнодорожной эстакад, резервуар-

ного склада хранения метанола категории IIIВ определен с учетом требований п.13.2.6 СП 
155.13130.2014, передвижной пожарной техникой. Расход воды на наружное пожаротушение 
принят по наибольшему расходу воды - расчётный случай - пожар на открытом складе метанола 
поз. 9.1. 

На основании СП 155.13130.2014 «Свод правил склады нефти и нефтепродуктов требова-
ния пожарной безопасности» за расчетный расход воды при  пожаре принимаем расход на по-
жаротушение и охлаждение резервуаров (исходя из наибольшего расхода при пожаре одного 
резервуара): 

11,22 л/с + 28,10л/с = 39,32 л/с, где:  
- 11,22 л/с - расход на пожаротушение горящих резервуаров: 0,2 л/с х56,1м2 =11,22 л/с 
- 28,10 л/с - расход на охлаждение: горящих резервуаров: 0,8 л/с х 25,533=20,4264 л/с, ох-

лаждение соседних с горящими резервуаров: 0,3 х 25,533=7,67 л/с. 20,43+7,67=28,10 л/с. 
 

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для 
объектов производственного назначения)  

 
Расчетный расход воды, подаваемый из технического водопровода на производственные 

нужды, составляющий 16,89 л/с; 47,4 м3/ч; 993,2 м3/сут, определен в томе 3106-
ИОС2.1согласно данных технологического задания. 

 
е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных реше-
ниях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды 

 
Согласно ТУ №1 от 16.01.2023 г., выданных ООО «Арктика», напор в существующей сети 

водоснабжения, к которой подключена внутриплощадочная сеть проектируемого объекта, со-
ставляет 4 кгс/см2. 

Необходимый напор для подачи воды к наиболее высокорасположенному санитарно-
техническому прибору - 30 м. Давления в сети достаточно для обеспечения хоз-питьевых нужд. 

Для обеспечения наружного пожаротушения при использовании пожарных гидрантов и 
тушении передвижной пожарной техникой достаточно поддерживать в сети не менее 10 м, дав-
ления, для внутреннего пожаротушения из пожарных кранов - 37 м.  Подача в сеть пожароту-
шения расчетного расхода воды с требуемым давлением обеспечивается оборудованием насос-
ной станцией пожаротушения с насосами NES100-80-260 со следующими техническими харак-
теристиками: подача до 190 м3/ч, напор до 58 м, мощность 45 кВт. 
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ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессив-
ного воздействия грунтов и грунтовых вод 

 
Для подачи воды на объект используются напорные полиэтиленовые питьевые трубы 

ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001, которые не требуют мер по их защите от агрессивного воздейст-
вия грунтов и грунтовых вод.  

Сеть противопожарного водопровода также из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 по 
ГОСТ 18599-2001, которые не требуют мер по их защите от агрессивного воздействия грунтов и 
грунтовых вод. 

 
з) Сведения о качестве воды 

 
Вода на площадку подается из сети технического водопровода ООО «Арктика». Анализ 

воды приведен в приложении. Во внутренних сетях для получения воды питьевого качества 
применена установка водоподготовки Гейзер. 

 
и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для 

различных потребителей 
 

Вода на площадке объекта используется на хоз-питьевые нужды, в систему пожаротуше-
ния, а также подается на технологические нужды. 

На хоз-питьевые нужды вода подается после установки водоподготовки с качеством, со-
ответствующим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  Контроль качества». 

Подготовка воды для использования на технологические нужды описывается в разделе 
«Технологические решения». 

Заполнение резервуаров противопожарного водопровода – из технического водопровода. 
 

к) Перечень мероприятий по резервированию воды 
 

Вода на территорию объекта подается по одному вводу от существующего технического 
водопровода. Хоз-питьевая система водопровода – III категории надежности. Резервирование в 
системе хоз-питьевого водопровода не предусмотрено. 

Система пожаротушения, относящаяся к I категории надежности, обеспечена резервиро-
ванием в виде следующих мероприятий: 

- наличие резервуаров запаса воды. Расчет запаса воды выполнен при условии: 1 пожар, 
для наибольшего расхода на охлаждение резервуаров в течении 6-ти часов (по п.13.2.17 СП 
155.13130.2014): 28,1 л/с х 3,6 х 6 ч = 606,7 м3; трехкратного запаса на тушение горящего ре-
зервуара в течение 15 минут: 11,22 л/с х 3,6 х 0,25 ч  х 3 = 30,3 м3. Требуемый запас воды на 
тушение расчётного пожара и охлаждение резервуаров составит: 30,3 м3 + 606,7 м3 = 637 м3. 
Принято четыре резервуара по 160 м3 с запасо воды на пожаротушение объекта в объеме 640 
м3; 

- в составе насосной установки пожаротушения имеются резервные насосы, что также 
обеспечивает надежность и бесперебойность подачи воды; 

- кроме забора воды из резервуаров и подачи ее в сеть насосами, предусмотрена возмож-
ность забора воды непосредственно из резервуаров. Для этого из резервуаров выведены трубо-
проводы диаметром 200 мм в мокрые колодцы. На выходе из резервуаров предусмотрены также 
колодцы с отключающей арматурой;  

- противопожарный водопровод предусмотрен кольцевым с разделением на полукольца с 
установкой запорной арматуры, которая в нормальном состоянии – открыта.  
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л) Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления 
горячей воды для нужд горячего водоснабжения 

 
Для учета воды, потребляемой объектом из существующего технического водопровода, 

предусмотрен узел учета со счетчиком, расположенный в помещении водоподготовки в корпусе 
поз. 4. Сведения об узле учета приведены в томе 3106-ИОС2.1. 

 
м) Описание системы автоматизации водоснабжения 

 
Автоматизация в системе водоснабжения применяется в составе проектируемой насосной 

станции пожаротушения комплектно поставляемым шкафом управления, который обеспечивает 
автоматический, дистанционный и ручной пуск насосных агрегатов, необходимую степень их 
защиты. Остановка насосов пожаротушения производится вручную, из насосной станции пожа-
ротушения, кнопкой. 

Автоматизирован также процесс заполнения пожарных резервуаров: от датчиков уровня 
происходит закрытие электрозадвижек на подводящих трубопроводах. 

 
н) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энерге-
тической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в сис-
теме холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, 

если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 
 

Мероприятиями по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 
эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного 
водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, является установка 
устройств для измерения расхода потребляемой воды – счетчиков, позволяющих контролиро-
вать как эксплуатационный, так и пожарный расходы воды, применение качественной запорной 
арматуры, исключающей протечки воды, а также обязательное опломбирование пожарных гид-
рантов, предотвращающее несанкционированное использование воды. 

 
н_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 
в системе горячего водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход во-
ды и нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие тре-

бования предусмотрены в задании на проектирование 
 

Во внутриплощадочных сетях трубопроводы горячего водоснабжения не проектируются. 
 

о) Описание системы горячего водоснабжения 
 

Описание системы горячего водоснабжения представлено в томе 3106-ИОС2.1. 
 

п) Расчетный расход горячей воды 
 

Сведения о расходах горячей воды приведены в томе 3106-ИОС2.1. 
 

р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих по-
вторное использование тепла подогретой воды 

 
Оборот воды в системе хоз-питьевого водоснабжения на объекте отсутствует.  Описание 

водооборотной системы (градирня с насосной станцией) для производственного водоснабжения 
приведено в разделе «Технологические решения» 
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с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в це-
лом и по основным производственным процессам - для объектов производственного на-

значения 
 

Водопотребители Водопотребление из 
внутриплощадочного 
технического водо-
провода, м3/сут 

Водоотведение м3/сут Дебаланс, 
м3/сут 

Установка по про-
изводству формали-
на и КФК 

994,4 426,22 567,58 

Дебаланс – за счет технологического потребления. 
 

т) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для 
объектов непроизводственного назначения 

 
Объект производственного назначения, баланс приведен в п. с) 

 
т_1) Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, исполь-
зуемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и 

сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строе-
ний, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распростра-
няются) 

 
Мероприятиями по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической 

эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного 
водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды, является установка 
устройств для измерения расхода потребляемой воды – счетчиков, позволяющих контролиро-
вать как эксплуатационный, так и пожарный расходы воды, применение качественной запорной 
арматуры, исключающей протечки воды, пожарных гидрантов и лафетных стволов, предотвра-
щающее несанкционированное использование воды. 

Во внутриплощадочных сетях трубопроводы горячего водоснабжения не проектируются. 
 

т_2) Описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей воды 
и устройств сбора и передачи данных от таких приборов 

 
Узел учета воды расхода подаваемой на объект технической воды расположен в помеще-

нии водоподготовки поз. 4. Сведения приведены в томе 3106-ИОС2.1. 
 

т_3) Сведения о типе и количестве установок, потребляющих воду, горячую воду для нужд 
горячего водоснабжения, параметрах и режимах их работы 

 
Во внутриплощадочных сетях трубопроводы горячего водоснабжения не проектируются. 
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т_4) Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину 

расхода воды в объекте капитального строительства 
 

Мощность установки по производству формалина и КФК составляет 120 000 тонн в год. Для 
производства затрачивается 347620 м3 технической воды в год и 210 м3 питьевой. Таким обра-

зом, удельный расход технической воды составляет 2,9 м3 на производства 1 т продукта.  
 

т_5) Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов воды и макси-
мально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за ис-

ключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффек-
тивности не распространяются) 

 
Нормируемые показатели удельных годовых расходов воды и максимально допустимые 

величины отклонений от таких нормируемых показателей не определены заданием на проекти-
рование, а также отраслевыми документами на данное производство. 

 
т_6) Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемой воды 

 
Узел учета воды расхода подаваемой на объект технической воды расположен в помеще-

нии водоподготовки поз. 4. Сведения приведены в томе 3106-ИОС2.1. 
 

т_7) Спецификация предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, 
позволяющих исключить нерациональный расход воды, в том числе основные их харак-

теристики 
 

Наименование обору-
дования, изделий, материа-
лов, технические характе-
ристики 

Марка Единица изме-
рения 

Количество 

Сеть технического водопровода 
Труба напорная из поли-
этилена 
 
 

ПЭ-100  SDR 
17,6 63 х3,6 питье-
вая 

м 30 

Труба напорная из поли-
этилена 
 

 
ПЭ-100  SDR 17,6 
110 х6,6 питьевая 

м 200 

Труба стальная электро-
сварная прямошовная 
 
 

108x4 
ГОСТ10704-91/В-
20 ГОСТ10705-80* 

м 10 

Задвижки  
Ду 150 мм 

30ч6бр шт 2 

Задвижки  
 

30ч6бр   

Ду 150 мм  шт 2 
Ду 200 мм  шт 4 
Ду 100 мм  шт 6 

Головка цапковая Ц-50  шт 2 
Шланги    шт 2 
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Сеть противопожарного водопровода 
Насосная установка проти-
вопожарного водо водо-
снабжения в комплекте с 
шкафом управления и на-
сосами  

NES100-80-260 
Q=190,0м3/час, Н=58,0м, 
N=45,0кBт. В корпусе ООО  
« НПО Вектра» 

Дренажный насос 0,5 
кВт 

ТПК "Стан-
дартпарк" 

комплект 1 

Задвижки  30ч6бр   
Ду 150 мм  шт 2 
Ду 200 мм  шт 4 
Ду 300 мм  шт 4 
Задвижки  с эл.приводом  30ч6бр   
Ду 100 мм  шт 1 
Емкости технических жид-
костей Rainpark TLT; 
D=3200мм L=20000мм 
производства ТПК "Стан-
дартпарк". Емкости стекло-
пластиковые. Для запаса 
противопожарного запаса 

 шт 4 

Труба напорная из поли-
этилена 
 

ПЭ-100  SDR 17,6 
225 х6,6 питьевая 

м 160 

Труба напорная из поли-
этилена 
 

ПЭ-100  SDR 17,6 
315 х6,6 питьевая 

м 600 
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Приложение 1 
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 

 

ООО "ЗАВКОМ-
ИНЖИНИРИНГ" 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Форма ВК-1 
Стадия П 

Предприятие ООО «Арктика»   Отдел 
 
Здание (соору-
жение) 

Установка производства формалина и КФК 
 
Шифр 3106–ТХ.ПД.ВК 

 Выдающий- техноло-
гический отдел 
 

Принимающий 
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1 3106-4 Энергокорпус.                          
1.1  Установка водо-

подготовки поз.5 
по АР 

(ввод исходной 
воды в помеще-

ние) 

1 1 20 Не-
пре-
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до 3500 мг/л 
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ды+сульфаты) 

1.2  Санузел 
поз.9,10,11 по АР 

                         

2 3106
-5 

Энергокорпус. 
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да. 
Помещение рас-
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Данные по группам помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара 

 
Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени 

 опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и величины пожарной нагрузки горючих материа-
лов, в соответствии с Приложением А СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения ав-

томатические. Нормы и правила проектирования» 
№ 
п/п Процесс Наименование помещения Группа помещений 

 по СП 485.1311500.2020 
 Энергокорпус-поз.4,5 по ПЗУ 

- 3106-АР4 
  

1  Склад карбамида (высота складирования биг-бегов в 3 яруса, 
до 4-х метров) 

5 

2  Отделение растворения карбамида  5 
3  Электрощитовая - 
4  Компрессорная - 
5  Водоподготовка - 
6  Тепловой пункт - 
7  Тамбур - 
8  Коридор - 
9  Умывальная - 
10  Туалет - 
11  Комната уборочного инвентаря - 
12  Комната обогрева - 
13  Лестничная клетка - 
14  Лестничная клетка - 
15  Операторная 1 
16  Венткамера - 

 
 
 
 



Сведения о категории склада 
Категория склада Максимальный объем одного резервуара, 

м3 
Общая вместимость склада, м3 

2.1 Склад готовой продукции, поз. 2 по ПЗУ 
IIIв 400 Не более 2000 

2.2. Склад метанола, поз. 9 по ПЗУ 
IIIв 500 Не более 2000 

 
Категория IIIв по табл.1, п.5.1  СП 155.13130.2014 
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Формат А3

Емкость технических жидкостей  Rainpark TLT ; D=3200 мм L=20000 мм ( М 1:75 )

Примечание :

***Производитель оставляет за собой право вносить
конструктивные и схемные изменения , не ухудшающие
характеристики изделия в целом .
Допустимое отклонение при изготовлении изделий
составляет до 1-3%.

Изм . Кол . Лист . №док . Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Емкость технических жидкостей
Rainpark TLT ; D=3200 мм L=20000 мм

Спецификация материалов и оборудования .Стандартная комплектация **( Табл .1)

Поз . Обозначение Наименование Кол . Масса
ед ., кг Примечание

1 Standartpark
Емкость технических жидкостей
TankLine Technical Rainpark TLT ;
стеклопласт ., D=3200; L=20000 мм

1 компл .

2 Техническая горловина ∅800  с
стеклопластиковой крышкой 1 компл .

3 Стеклопластиковая муфта для трубы
ПП D=200 мм 1 шт .

5 Стеклопластиковый патрубок с
фланцем DN300 1 шт .

6 Лестница универсальная , алюм . 1 шт .
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Насосная станция пожаротушения Rainpark PLP; D= 3600  Н =3700 мм  ( М 1:50) Спецификация материалов и оборудования

Поз . Обозначение Наименование Кол . Масса
ед . кг Примечания

А Rainpark PLP
Комплектная насосная станция
пожаротушения ; стеклопластиковая ,
с приямком , D= 3600 мм H= 3700 мм

1 компл .

1 Насос одноступенчатый центробежный
NES100-80-260 2 382 шт .

1.1

Насос дренажный с трубной обвязкой

Глубина залегания напорного
патрубка 110 мм

1 компл .

2 Обратный клапан двухстворчатый
межфланцевый DN80 2 шт .

3 Затвор дисковый поворотный DN100 2 шт .

3.1 Затвор дисковый поворотный DN80 2 шт .

4 Затвор дисковый поворотный DN300 3 шт .

5 Затвор дисковый поворотный DN200 3 шт .

6 Патрубок ПЭ -100 D=315 мм , DN300 2 компл .

7 Патрубок ПЭ -100 D=225 мм , DN200 2 компл .

8 Лестница универсальная , алюм . 1 шт .

9 Электроконвектор 1 шт .

10 Стеклопластиковая крышка с
техническими горловинами 1 компл .

11 Вентиляционный патрубок ПВХ ∅110
с дефлектором 1 компл .

12 Патрубок для ввода электрокабелей
ПВХ ∅110, L=200 мм 1 компл .

Шкаф управления насосами
пожаротушения на 2 насоса ; УХЛ -1, 2
ввода с АВР , плавный пуск ,
подключение поплавков ( защита от
сухого хода ), GSM модуль , сухие
контакты , световая и звуковая
сигнализация .

1 компл .

Манометры , реле давления 1 компл .

Q=50 л/ с
H=50 м

Изм . Кол . Лист №док . Подп . Дата

Стадия Лист Листов

Насосная станция пожаротушения
Rainpark PLP; D= 3600  Н =3700 мм

Примечание : Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и схемные изменения ,
не ухудшающие характеристики изделия в целом .
Все размеры указаны в мм , если не указано другое .
Чертежи насосов могут отличаться ( выдержаны общие габариты ).
Допустимая погрешность производства составляет до 1-3 %.
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